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მე-2 სართული UPS-ის
ქსელი, შტეფსელები და

განათება
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მარკირება

ტიპი

სიმძლავრე კვტ

დენი ა

ელ. მომხმარებლის
დასახელება

NYM 3X1,5mm2 NYM 3X1,5mm2

რეზერვიმიკრო ჯგუფი, სმოლის ჯგუფი,
მედიუმ ჯგუფი და საკრედიტოს

განათება

დირექტორის, მოადილეების,
სამზარეულოს და ტუალეტების

განათება

N

PE

L1

L2

L3

UF2.17
MCB
10/1/B

K-9
16A

UF2.18
MCB
10/1/B

K-9
16A

UF2.15
MCB
10/1/B

K-9
16A

UF2.16
MCB
10/1/B

K-9
16A

VF9

A1

A2

SA-8

K-9

MCB
6/1/B

MCB
16/1/B

NYM 3X1,5mm2

ტექ. ოთახის და კორიდორის
განათება

გაყიდვების ჯგუფის და
შეხვედრების ოთახების განათება

NYM 3X1,5mm2


