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1-ლი სართული UPS-ის
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მარკირება

ტიპი

სიმძლავრე კვტ

დენი ა

ელ. მომხმარებლის
დასახელება

MCB
10/1/B

UF1.21
MCB
16/1/B

NYM 3X2,5mm2

ლომბარდის და უსაფრთხოების
სამუშაო შტეფსელები

NYM 3X2,5mm2

MCB
16/1/B

UF1.20

UF1.23

NYM 3X1,5mm2

UF1.24
MCB
10/1/B

UF1.24

UF1.22
MCB
16/1/B

სახანძრო და სიგნალიზაციის
პანელის კვება

საკომუტაციო კარადის
შტეფსელები

24 სთ-ნი განათება 24 სთ-ნი განათება

NYM 3X1,5mm2

UF1.25
MCB
10/1/B

სალაროს და განათება

K-1
16A

VF1

A1

A2

SA-1

K-1

რეზერვი

MCB
6/1/B

MCB
16/1/B

UF1.25

NYM 3X1,5mm2

UF1.26
MCB
10/1/B

 ოთახების და ტუალეტების
განათება

K-1
16A

UF1.26


