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სარჩევი



                                                                     გამნარტებითი ბარათი

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ  წყალდენის რეაბილიტაცია I მონაკვეთი II ვარიანტი.
სატუმბო-სადგურის ტერიტორიაზე (ს/კ-83.07.11.512)  საპროექტო ტუმბოს, წნევის სენსორების და ელ. მართვადი ურუდლის ელ. მომარაგების პროექტი. ასევე ხორციელდება სატუმბოს
მიმდებარედ ს/კ 83.07.10.692 რეგისტრირებული ნაკვეთის მიმდებარედ ნივუსების ელ. მომარაგება და ს/კ 83.07.17.134 რეგისტრირებული ნაკვეთის მიმდებარედ ელ. მართვადი
ურდულების ელ. მომარაგება.

პროექტში წარმოდგენილია საპროექტო ელ. გამანაწილებელი  MDB, DB-1.1, DB-1.2 და DB-1.3 კარადაების ელ. მომარაგების გეგმა, ცალხაზოვანი სქემა და კომპლექტაცია (იხილეთ
პროექტი).

საპროექტო MDB-გამანაწილებელი კარადა მონტაჟდება არსებული ძველებური ტიპის ლითონის გამანაწილებველი კარადის ნაცვლად, რომელსაც უტარდება დემონტაჟი. MDB- კარადა
უნდა დაკომპლექტდეს ცალხაზოვანი სქემის მიხედვით, შესაბამისი ავტომატური ამომრთველებით. MDB კარადიდან კვებას მიიღებს ძველი კარადაში არსებული მომხმარებლები
(ტელფერი, განათების ქსელი და სხვ..) და DB-1.3 გამანაწილებელი კარადა.  MDB კარადა კვვებას მიიღებს დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი  ფარიდან, სადაც არსებული საკაბელო ქსელი
ჩაიხსნება და დაერთდება ახალი საპროექტო ეკრანირებული კაბელი, რომელიც გატარდება საკაბელო არხში, დამცავ გოფრირებულ მილში.

DB-1.3 გამანაწილებელი კარადისთვის საჭიროა ადგილზე დამონტაჟდეს ლითონის გარე დაყენების კარადა (იზილეთ პროექტში), რომელშიდაც დამონტაჟდება საპროექტო 24
მოდულიანი გამანაწილებელი კარადა. DB-1.3 ელ. მომარაგება განხორციელდება საპროექტო 0,4 კვ ძაბვის კაბელის ნაწილობრივ მიწაში, გოფრირებულ მილში გატარებით, ნაწილობრივ
სატუმბოს შენობაში კედელზე( გოფრირებულ მილში). DB-1.3 კარადიდან განხორციელდება 0,5 კვტ სიმძლავრის 220 ვ ძაბვაზე მომუშავე ტუმბოს, ელ. მართვის ურდულების (380ვ) და
წნევის სენსორების ელ. მომარაგება. კარადა დაკომპლექტდეს ცალხაზოვანი სქემის მიხედვით. კამერაში კაბელები გატარდეს გოფრირებულ ილში და კედელზე მიმაგრდეს სამონტაჟო
დუბელ ცალუღით.

პროექტის მიხედვით მონტაჟდება DB-1.1 და DB-1.2 გამანაწილებელი კარადები.

DB-1.2 გამანაწილებელი კარადა განკუთვნილია ნივუსების ელ. მომარაგებისთვის, რომლის ელ. მომარაგებაც უნდა განხორციელდეს სამორიგეოს შენობაში არსებული გამანაწილებელი
ფარის არსებული ავტომატური ამომრთველიდან. გამანაწილებელი ფარიდან თვითმზიდი იზოლირებული სადენი გატარდეს არსებულ რკინა-ბეტონის საყრდენებზე შესაბამისი
აქსესუარების დახმარებით. ნივუსების მიმდებარედ რკინა-ბეტონის საყრდენიდან თვითმზიდი იზოლირებული სადენი უნდა გაგრძელდეს საკაბელო ქსელით, რომელიც ჩაიდება
წინასწარ მომზადებულ საკაბელო ტრანშეაში, გოფრირებულ მილში (სავალი გზის კვეთისას დამატებით გატარდება პლასტმასის სქელკედლა მილში).  ნივუსების კარადის მიმდებარედ
დამონტაჟდება გარე დაყენების ლითონის კარადა (იხილეთ პროექტი), რომელშიდაც დამონტაჟდება საპროექტო 8 მოდულიანი გამანაწილებელი კარადა ცალხაზოვანი სქემის მიხედვით.

DB-1.1 კარადა განკუთვნილია ელ. მართვადი ურდულების ელ. მომარაგებისთვის. არნიშნული კარადისთვის საჭიროა დაიწეროს ახალ მიერთებაზე განაცხადი ენერგო-პრო ჯორჯიაში.
პროექტის მიხედვით განსაზღვრულია მრიცხველის სავარაუდო ადგილმდებარეობა და შესაბამისი საკაბელო ქსელი თავის მოცულობებით.  მანძილის სიშორიდან გამომდინარე კაბელის
კვეთი შერჩეულია ძაბვის კარგვის გათვალისწინებით. DB1.1 კარადა დაკომპლექტდეს ცალხაზოვანი სქემის მიხედვით. DB-1.1 კარადიდან ელ. მართვის ურდულებისთვის მკვებავი
კაბელები ჩალაგდება წინასწარ გამზადებულ საკაბელო ტრანშეაში, გოფრირებულ მილში.

პროექტში გათვალისწინებული გამანაწილებელი კარადების დამიწება, კერძოდ დამოუკიდებელი დამიწების კონტურის მოწყობა თითოეულისთვის გარდა MDB ფარისთვის. MDB ფარი
დართდება არსებულ დამიწების სალტეზე და დამატებით დაკავშირდება DB-1.3 კარადის დამიწებასთან.

სადენის მესამე და მეხუთე წვერი გამოიყენება დამიწებისთვის, რომლებიც მიუერთდება კარადის დამიწებასთან (დამიწების სალტესთან). დამიწების კონტურის წინაღობა შემოწმდეს
სპეციალური ხელსაწყოთი  და თუ აღემატება დასაშვებ 4 ომს დაემატოს ელექტროდი. დამიწების კონტურის შემოწმება და გაზომვა მოხდეს აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ, რაც
უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი ოქმით.

შენიშვნა:

მიწაში ჩასადებ კაბელს ზევიდან დაეფაროს სასიგნალო ლენტი.

პროექტი შესრულებულია  საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და „ემწ“-ს (ПУЭ) მოთხოვნების გათვალისწინებით.
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 ელმომარაგების ცალხაზოვანი საანგარიშო სქემა  MDB გამანაწილებელი კარადა
(Horizontal metal distribution board, Easy9, 3 row, 36 ways)

პირობითი აღნიშვნა

დადგმული
სიმძლავრე კვტ.

ავტომატური ამომრთველების #

და ნომინალური დენი  ა.

შემომყვანი ხაზისა და
ავტომატური ამომრთველების

მონაცემები.
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 ელმომარაგების ცალხაზოვანი საანგარიშო სქემა  DB-1.3 გამანაწილებელი
კარადა (Horizontal metal distribution board, Easy9, 2 row, 24 ways)

პირობითი აღნიშვნა

დადგმული
სიმძლავრე კვტ.

ავტომატური ამომრთველების #

და ნომინალური დენი  ა.

შემომყვანი ხაზისა და
ავტომატური ამომრთველების

მონაცემები.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023
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DB-1.3



 ელმომარაგების ცალხაზოვანი საანგარიშო სქემა  DB-1.2 გამანაწილებელი
კარადა (Horizontal metal distribution board, Easy9, 1 row, 8 ways)

პირობითი აღნიშვნა

დადგმული
სიმძლავრე კვტ.

ავტომატური ამომრთველების #

და ნომინალური დენი  ა.

შემომყვანი ხაზისა და
ავტომატური ამომრთველების

მონაცემები.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023

5

DB-1.2



 ელმომარაგების ცალხაზოვანი საანგარიშო სქემა  DB-1.1 გამანაწილებელი
კარადა (Horizontal metal distribution board, Easy9, 2 row, 24 ways)

პირობითი აღნიშვნა

დადგმული
სიმძლავრე კვტ.

ავტომატური ამომრთველების #

და ნომინალური დენი  ა.

შემომყვანი ხაზისა და
ავტომატური ამომრთველების

მონაცემები.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023
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DB-1.3
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საპ. წყალს. კამერა #1; #2
3.0X2.2X3.3 მ

საპ. წყალს. კამერა #3
2.5X3.5X3.6 მ

საპ. წყალს. კამერა #4
2.2X2.5X3.3 მ

საპროექტო
გამანაწილებელი

ფარი DB-1.3

საპროექტო
გამანაწილებელი

ფარი MDB

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023

7

DB-1.3 ფარის ელ. მომარაგების
გეგმა
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საპ. წყალს. კამერა #5
12X6.0X3.75 მ

საპროექტო
გამანაწილებელი

ფარი DB-1.4კაბელი გადის
გრუნტში

კაბელი გადის კედელზე,
ნაწილობრივ დაკიდებით,

N2XY-5X16

კაბელი გადის არსებულ
საკაბელო არხში, დამცავ

გოფრირებულ მილში,
ÖLFLEX® 100 I CY FR-LSH 4

X 50 GY

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023
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DB-1.3 ფარის ელ. მომარაგების
გეგმა
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ასფალტირებული გზა
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არს. სადემონტაჟო ნივუსის კამერა და
კარადა

საპ. ფოლ. d=114/4.5 მმ ბოძი L=2.5 მ საპროექტო
ნივუსის კარადებისთვის

საპროექტო გამანაწილებელი ფარი
DB-1.2

საპროექტო წყალსადენის (ნივუსის)
კამერა #6

3.2X2.9X3.8 მ (შიდა ზომა)

4
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3
2

4
2

3
2

საპროექტო
SIP-2X16მმ2

არსებული
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არსებული
რკინა-ბეტონის

საყრდენი

არსებული
რკინა-ბეტონის

საყრდენი

დამიწების კონტური

არსებული
გამანაწილებელი

ფარი

საპროექტო
N2XY-2X10 მმ2

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023
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DB-1.2 ფარის ელ. მომარაგების
გეგმა
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საპ. წყალს. კამერა #7
3.4X2.0X3.7 მ (შიდა ზომა)

არს. სადემონტაჟო ნივუსის კამერა და
კარადა

საპ. ფოლ. d=114/4.5 მმ ბოძი L=2.5 მ საპროექტო
ნივუსის კარადებისთვის

საპროექტო გამანაწილებელი ფარი
DB-1.2

საპროექტო წყალსადენის (ნივუსის)
კამერა #6

3.2X2.9X3.8 მ (შიდა ზომა)

4
2

3
2

4
2

3
2

საპროექტო
SIP-2X16მმ2

დამიწების კონტური

არსებული
გამანაწილებელი

ფარი

საპროექტო
N2XY-2X10 მმ2

საპროექტო
SIP-2X16მმ2

PA-1500,
საკაბელო შესაკრავი,
KZZ-95, A200, F 207

PA-1500,
A200, F 207

1.0
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1.0
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ფარი

საპროექტო
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PA-1500,
A200, F 207
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PA-25X100

საკაბელო
შესაკრავი

იზოლირებული
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შემაერთებელი
KZ2-95

საკიდი კავი
ES-1500

ანკერული კავი
PA-1500

ანკერული კავი
(სერვისული)

PA-25X100

ბალთა
A200

ფოლადის
სარტყელი

F 2007

ანკერული
სამაგრი
CA-25

პროექტი ითვალისიწინებს საპროექტო ნივუსების კარადის
ელ. მომარაგებას საპროექტო SIP 2X16მმ2 კვეთის საჰაერო 0,4
კვ ძაბვის ქსელით. კერძოდ, საჭიროა არსებულ ქსელს
ჩაუტარდეს დემონტაჟი, რომელიც შეუსაბამოა მოქმედ
ნორმებთან და მის ნაცვლად არსებულ რკინა-ბეტონის
საყრდენებზე გატარდეს საპროექტო საჰაერო ქსელი
პროექტში მითითებული დამხმარე აქსესუარების
გამოყენებით. საპროექტო ქსელი დაერთდეს არსებულ
გამანაწილებელ ფარში არსებული კაბელის ნაცვლად. DB1.2
კარადის მიმდებარედ საპროექტო საჰაერო 0,4 კვ ძაბვის
ქსელის იზოლირებული სახვრეტ შემაერთებელის
მეშვეობით გადაებას საპროექტო საკაბელო ქსელს, რომელიც
ჩაიდება გრუნტში, დამცავ გოფრირებულ მილში და ასევე
გზის კვეთისას პლასტმასის სქელკედლა მილში D-100მმ. DB
1.2 გამანაწილებელ კარადაში დამონტაჟდეს ცალხაზოვანი
სქემის მიხედვით შესაბამისი ავტომატური ამომრთველები,
რომელზედაც დაერთდება საპროექტო კაბელი.
გამანაწილებელი კარადიდან ძაბვა მიყვანილი იქნას
ნივუსების კარადებამდე კაბელის გოფრირებულ მილში
გატარებით.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023

10

DB-1.2 ფარის ელ. მომარაგების
გეგმა



X

X

X

X

საპ. წყალს. კამერა #9, #10, #11
 1.8X3X3.5 მ

22
4

1.5
1.5

1.0

დამიწების კონტური

არსებული რკინაბეტონის
ბოძი (სეგხ. 6 კვ)

საპროექტო
გამანაწილებელი ფარი

DB-1.1

საპ. წყალს. კამერა #8
 1.8X3X3.5 მ

22
4

N2XY - 4X35 მმ2

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023

11

DB-1.1 ფარიდან ურდულების ელ.
მომარაგება



არს. ფოლადის
d=800 მმ ქსელი X

X

X საპ. წყალს. კამერა #8
 1.8X3X3.5 მ

საპ. წყალს. კამერა #9, #10,
#11

 1.8X3X3.5 მ 1.5
1.5

1.0

22
4

საპროექტო 0,4 კვ
ძაბვის საკაბელო

ქსელი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023
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DB-1.1 ფარის ელ. მომარაგება



გრ
უნტ

იანი
 გზ

ა

სად. ფოლადის
d=800 მმ ქსელი

არს. ფოლადის
d=800 მმ ქსელი

არს. ფოლადის

საპროექტო 0,4 კვ
ძაბვის საკაბელო

ქსელი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023

13

1

8

DB-1.1 ფარის ელ. მომარაგება



არს. ფოლადის
d=800 მმ ქსელი

ენერგო-პრო
ჯორჯიას ს/ქ

საპროექტო მრიცხველის
სავარაუდო განთავსების

ადგილი

საპროექტო 0,4 კვ
ძაბვის საკაბელო

ქსელი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023

14

DB-1.1 ფარის ელ. მომარაგება



10.1027

5.1510

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023

15

გარე დაყენების ლითონის
კარადის სპეციფიკაცია



დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023
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მასალათა სპეციფიკაცია



დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023
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მასალათა სპეციფიკაცია



დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023
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მასალათა სპეციფიკაცია



დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

შპს "რუსთავის წყალი"

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

RWC-005597
IC23-0740885

A3

ხრამი - რუსთავის  2XD 800 მმ
წყალდენის რეაბილიტაცია

I მონაკვეთი
II ვარიანტი

პროექტი მოამზადა:

გარი აბჟანდაძე

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: მაისი, 2023

19

მასალათა სპეციფიკაცია
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