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“იგოეთი ჰესზე” სს “ენერგო-პრო ჯორჯია”-ს

10 kV ძაბვის აბონენტების მიერთება

ელექტრული ნაწილი

შეერთების მთავარი სქემა;

10 kV საპროექტო უჯრედების

განლაგება პლატფორმაზე 

სს “ენერგო-პრო ჯორჯია”

თბილისი,

ზურაბ ანჯაფარიძის ქ. #19

2018 წ.

სტადია

მ.პ.
ლ. მარუაშვილი

ვ. ხიდეშელი

ქვეგანყ. უფრ.

უფრ. სპეც.

ფურცელი ფურცლები

35 kV ეგხ
“ოკამი”

35 kV ეგხ
“იგოეთი-2”

35 kV ეგხ
“ხურვალეთი”

НТМК-10

10:Ц3/0.1:Ц3/0,1:3 kV

CL:0.5 - 120 VA

3*ЗНОЛ-10 кВ

10:Ц3/0.1:Ц3/0,1:3 kV

CL:0,5 - 30 VA

1.0 MVA
10/6 kV

1.8 MVA
10/6 kV

1550 kVA660 kVA

T1
4.0 MVA
35/10 kV

#4 #3 #2#5 #1

"იგოეთი ჰესის"

ელექტრული შეერთებების

მთავარი სქემა

10 kV ძაბვის საპროექტო/ასაშენებელი

გამანაწილებელი მოწყობილობა

10 kV ძაბვის საპროექტო/ასაშენებელი

გამანაწილებელი მოწყობილობა -

უჯრედების განლაგება პლატფორმაზე

10 kV სექცია 10 kV სექცია

აღსადგენი

უჯრედი
შემყვანი საკაბელო

ხაზი
#2

"რენე-
ჩობალაური"

საკაბელო
ხაზი

#3
"მრგვალი

ჭალა"

საკაბელო
ხაზი

#1
"სამთავისი"

ძაბვის

ტრ-რი
ძაბვის
ტრ-რი

Q QQ QQ Q

TA1-TA3
300/5

TA1-TA3
75/5

TA1-TA3
50/5

TA1-TA3
300/5

TA1-TA3
100/5

Q Q

35 kV

TV1

A2XSEY 3X240
L=70 m

#4 #3 #2#5 #1

მრიცხველების

კარადა

100 kVA

TV TV

საკუთარი

მოხმარების

ტრ-რი

ENERGO PRO-
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ფასადი
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