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ნაწილდება მე-3 და მე-2 სართულების სივრცეებზე.
    მე-3 სართულის დადგმული სიმძლავრე Pდ(3)=121კვტ Pმ=103კვტ IN=195ა
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    ავარიული ჩართვისთვის გამოყენებულია დიზელ გენერატორი სიმძლავრით 150 კვა და
სამფაზა რეზერვის ავტომატური ჩამრთველი (რ.ა.ჩ.-ი) სიმძლავრით 350ა.
    მკვებავი კარადა მ.კ.№1-დან ელ. ენერგია რ.ა.ჩ.-ის გავლით მიეწოდება მე-3 სართულზე
დამონტაჟებულ ძალოვანი ელექტრო ფარის ძ.ე.ფ. №1 ავტომატური ამომრთველის ზედა
მომჭერებზე და შემდეგ მე-2 სართულზე დამონტაჟებულ ძალოვანი ელექტრო ფარის ძ.ე.ფ. №2
ავტომატური ამომრთველის ზედა მომჭერებზე. ძალოვანი ელექტრო ფარის ძ.ე.ფ. №1-ში
განლაგებულია ელ. ენერგიის აღმრიცხველი 3 ფაზა მრიცხველი, საიდანაც ელ. ენერგია
მიეწოდება მრიცხველების ფარი მც.ფ. №1-ში განლაგებულ ცალკეული სივრცეების ელ. ენერგიის
ხარჯის აღმრიცხველ მრიცხველებს. ამ მრიცხველებიდან გამოსული ელ. ენერგია კაბელების
საშუალებით მიეწოდება მე-3 სართულის შესაბამის სივრცეებში განლაგებულ ელ. ფარებს. მე-2
სართულის ძალოვანი ელექტრო ფარის ძ.ე.ფ. №2-ში განლაგებულია შემყვანი ავტომატური
ამომრთველი, 3 ფაზა ელ. ენერგიის მრიცხველი, საიდანაც ელ. ენერგია მიეწოდება
მრიცხველების ფარს მც.ფ. №2-ს. ამ მრიცხველებიდან ელ. ენერგია კაბელების საშუალებით
მიეწოდება მე-2 სართულის შესაბამის სივრცეებს. ორივე სართულზე კაბელები ჩალაგებულია
ჭერქვეშ დამაგრებულ კაბელარხებში.  ძაბვის და მრიცხველების კარადები უნდა იყოს
დამიწებული. დამიწება შესრულდეს მკვებავ კაბელთან გაყვანილი დამამიწებელი მავთულით.
ელ. ქსელის სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს ელ. დანადგარების მოწყობის წესების
მოთხოვნის დაცვით.
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მრიცხველების ფარის
მოწყობის გეგმა

მრიცხველების ფარი
1) ფარი 1735x960x250
2) 1-ფაზა მრიცხველი CE101/S6 5(100)ა
3) კაბელ არხი 60x60 (გაჭრილი)
4) ჯგუფური ავტომატური გამთიშველი
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ძალოვანი ელ. ფარი
1) ფარი 1600x1000x300
2) 3-ფაზა ავტომატური ამომრთველი 200ა/3
3) 3-ფაზა მრიცხველი ЦЭ 6803B/P32 5(60)ა
ნომინალური ძაბვა 3x230/400V
4) დენის ტრანსფორმატორები 5/300ა
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მასალის დასახელება ერთ.
დასახელება რაოდენობა აღნიშვნა

1 2 3 4 5 6

კომპლექტი 1

3

ჩამრთველი ორკლავიშიანი
გარე გაყვანილობის,
250ვ/10აპლასტმასის
ბუდით, დაცვის კლასი IP23

1 2 3 4 5 6

1

8

მ 609
მ10

მ 10

11

№
პირობითი
აღნიშვნა

მასალის დასახელება ერთ.
დასახელება რაოდენობა აღნიშვნა

Cu1(3X6,0)მმ2

1

2

ძალოვანი ელ. ფარი
კედელზე ჩამოსაკიდი,
ინდივიდუალირი შემყვანი
სამპოლუსა ავტომატით
ნომინალურ დენზე 200ა/3-
1ც, 3 ფაზა მრიცხველით
5/100ა-1ც, დენის
ტრანსფორმატორებით
5/200ა-3ც.
ძალოვანი ელ. ფარი
კედელზე ჩამოსაკიდი
ინდივიდუალური
აკრებით, დაცვის კლასი
IP65, შემყვანი სამპულსა
ავტომატითნომინალურ
დენზე 160ა/3-1ც, 3
ფაზამრიცხველით 5/100ა-
1ც, დენის
ტრანსფორმატორებით
5/300ა-3ც.

ც

ძ.ე.ფ. №1
1000X600X

250
II

სართული

2

მრიცხველების ფარი,
კედელზე ჩამოსაკიდი 24
ადგილიანი, დაცვის კლასი
IP65 1ფაზა მრიცხველებით
5/60ა-20ც. ჯგუფური
ერთპოლუსა ავტომატებით
6ა/2-2ც, 25ა/2-9ც, 32ა/2-7ც,
63ა/2-5ც.

კომპლექტი მც.ფ. №1
თელასი

სპილენძის ძარვიანი,
პოლივინიქლორიდის
ორმაგი არააალებადი
იზოლაციის მქონე კაბელი,
კვეთით
Cu1(3X2.5)მმ2

Cu1(3X4,0)მმ2 700
მ 200

კაბელის სამაგრი კაუჭი

პლასტმასის გოფრირებული
მილი Ø 100

მეტალის კაბელ არხი,ჭერზე
დასამაგრებელი150X40 მ 350

ც 50

13კომპლექტი 1

ძ.ე.ფ. №2
1000X600X

250
II

სართული

4
4 -ადგილიანი პლასტმასის
ავტომატების კოლოფი,
გარე დაყენების დამიწების
კლემით

ც 39

5

12

ავტომატური
ამომრთველები

14

ც 415
16
17
18

6ა/2
20ა/2
25ა/2
40ა/2
50ა/2

ც 14
ც 12
ც 3
ც 6 ელ

. ფ
არ

ებ
ში

ბუნიკები Ø 120 მმ2

მავთულზე ც 45
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კაბელ არხი 60x60
სამონტაჟო რანდი (რეიკა)
СИП კაბელის დამჭერი
კაუჭი
ალუმინის ერთძარღვიანი
მავთული ორმაგი
პოლიქლორვინილის
იზოლაციის, კვეთი 35მმ2

7 (СИП-1A)
K1,K2

ალუმინის ძარღვიანი,
პოლივინილ ქლორიდის
ორმაგი არააალებადი
იზოლაციის მქონე
თვითმზიდი კაბელი
კვეთით 120მმ2

მ 80

მ
მ

10
10

ც 50

მ 80 (СИП-3)
K1,K2

20

21
22

24

ელ. ფარი

მრიცხველების ფარი,
კედელზე ჩამოსაკიდი 24
ადგილიანი, დაცვის კლასი
IP65 1ფაზა მრიცხველებით
5/60ა-15ც. ჯგუფური
ერთპოლუსა ავტომატებით
6ა/2-2ც, 25ა/2-5ც, 32ა/2-7ც,
50ა/2-3ც, 63ა/2-1ც.

1კომპლექტი მც.ფ. №2
თელასი

6

23

350ა რეზერვის ავტომატური
ჩამრთველის კარადა (რ.ა.ჩ.-ი) ც 1 АВР-300-350

Электроконтроль

დიზელ გენერატორი
P=150კვა ც 1
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კაბელ-არხის დამაგრება დერეფნის ჭერზე

კაბელ-არხის დამაგრება
დერეფნის ჭერზე

1,600

486 629 486

კედელი

დერეფნის ჭერი

150

50 500

920

500

კაუჭი

მეტალის კაბელ-არხი
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