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განმარტებითი ბარათი

ობიექტის  საერთო  დახასიათება:

პროექტის წინამდებარე ნაწილი დამუშავებულია  საქართველოში დღეისთვის მოქმედი „ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესების” და საერთაშორისო,
“საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების ელექტრომოწყობილობების პროექტირების ნორმების” საფუძველზე, არქიტექტურულ-სამშენებლო,
ტექნოლოგიური, სანტექნიკური და სხვა ტექნიკური მოთხოვნილების გათვალისწინებით.

ობიექტის   მიერთება  ელექტრო გამანაწილებელ  ქსელში:

უნივერსიტეტის ქუჩაზე ამბოლის ცენტრის შენობის ელ. ენერგიით მომარაგება განხორციელდეს  დაბალი ძაბვის უახლოესი სატრანსფორმატორო
ქვესადგურიდან.  ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფის საიმედობის თვალსაზრისით საპროექტო ობიექტის ელექტრომომხმარებლები განეკუთვნებიან III
კატეგორიას.

ქსელის  პარამეტრები:

შენობის ელექტრული ქსელის პარამეტრები იქნება: 380/230V, 50 Hz, TT ობიექტის მოთხოვნილი სიმძლავრე შეადგენს Pმ = 90 კვტ, სადისტრიბუციო კომპანია
ვალდებულია მოიყვანოს აღნიშნული სიმძლავრე ობიექტის წითელ ხაზამდე  და მოაწყოს აღრიცხვის კვანძი.

სარეზერვო კვება:

პროექტით გათვალისწინებული არ არის

კაბელირება  და შიდა ქსელები:

შენობაში კაბელები ჩაიდოს შემდეგი დაცვით:
a) იატაკქვეშ - გოფრირებულ მილებში.
b) თაბაშირმუყაოს ქვეშ-გოფრირებულ მილებში.
c) ჭერში- საკაბელო ხონჩებზე.

ფურნიტურის მონტაჟი:

ჩამრთველების მონტაჟი ხდება იატაკიდან 80 სმ სიმაღლეზე, ახლო მდებარე ჩამრთველები  განლაგდება ერთ საერთო ჩარჩოში.  შტეფსელები მონტაჟდება
იატაკიდან 30 სმ სიმაღლეზე, ხოლო  სველ წერტილებში - 150 სმ  სიმაღლეზე.

განათება:

პროექტში გათვალისწინებულია ძირითადი და საევაკუაციო განათებები. საევაკუაციო სანათებმა უნდა უზრუნველყოს ყველა საევაკუაციო გასასვლელბის
განათება მინ. 2,5 ლუქსით.

ტესტირება ფუნქციონირებაზე:

სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს ნორმალურ და ავარიულ რეჟიმში სისტემის ტესტირება ფუნქციონირებაზე.  ტესტების შედეგები
დოკუმენტურად გაფორმდება სათანადო აქტებით და თან ერთვის  მომხმარებლისათვის გადასაცემ დოკუმენტაციებს. აგრეთვე უნდა შემუშავდეს
ინსტრუქციები შენობის ექსპლუატაციისათვის და მომზადდეს ტრეინინგ პროგრამა ტექნიკური პერსონალისთვის, რომელიც ექსპლუატაციას გაუწევს შენობას.
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